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Start Etappe 2 Etappe 3.2

Etappe 2 Etappe 3.3

Etappe 3.1 Abschluss Etappe 3

~ 01.07.2020 - 03.09.2020 47 AT ~ 02.11.2021 - 19.04.2022 121 AT

~ 03.09.2020 - 26.04.2021 168 AT
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Entscheid Hallenkräne
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~ 26.04.2021 - 02.11.2021 137 AT ~ 23.08.2022 - 19.09.2022 20 AT

Entscheid ETH, wo die Hallenkräne 
während der Bauzeit benutzt wer-
den dürfen. (Hallenkräne können 
nicht durch die Staubwände fahren)

für ETH nutzbar:

für ETH gesperrt (Bauarbeiten):

Hallenbetrieb eingeschränkt:
(Finish, integrale Tests, Inbetriebnahme)

Etappierungskonzept - Gesamtsanierung und Erweiterung HIF, ETH Hönggerberg

Etappierung Versuchshalle 
Nutzbarkeit / Einschränkungen während Umbau
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40.002
Korridor/Gang
RF: 37.05 m²

40.001
Korridor/Gang
RF: 156.74 m²

31
Chemielabor
RF: 58.29 m²

47.1
Büro
RF: 406.86 m²

40.002
Korridor/Gang
RF: 90.45 m²
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RF: 244.13 m²
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10.003
Korridor/Gang
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RF: 2.13 m²
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Werkstätten
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13
Büro
RF: 47.47 m²

15
Chemielabor
RF: 23.17 m²

11.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

12.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

12
Werkstätten
RF: 33.58 m²

17.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

16.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

17.0003
Schacht
RF: 2.37 m²

18.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

19.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

20.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

23.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

23.0002
Schacht
RF: 2.37 m²

24
Labor
RF: 91.01 m²

29.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

28.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

28.1
Physiklabor
RF: 44.78 m²

23.2
Büro
RF: 35.35 m²

23.1
Physiklabor
RF: 35.21 m²

17.1
Labor
RF: 35.21 m²

18
Physiklabor
RF: 44.91 m²

16
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RF: 45.05 m²

10.1
Hausdienstlager
RF: 6.56 m²

10.2
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RF: 19.02 m²11

Büro
RF: 35.47 m²

10.001
Korridor/Gang
RF: 37.93 m²

10.001
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RF: 6.72 m²

20
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RF: 44.98 m²

26
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RF: 44.98 m²
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RF: 96.62 m²
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80.0006

Schacht L
RF: 4.93 m2

82.0005

Labor
RF: 85.97 m2

88

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 86.19 m2

84

Inst: IGT
Prof:

Flur
RF: 47.40 m2

80.002

Erschliessung
RF: 76.00 m2

80.001

Windfang
RF: 12.70 m2

80.0011 OK FB: ±0.00

Eingang
RF: 12.21 m2

80.0012

Flur
RF: 46.94 m2

80.003
±0.00

OK FB

Labor
RF: 85.97 m2

86

Inst: IGT
Prof:

Elektro
RF: 16.06 m2

95
Büro
RF: 18.02 m2

93.2
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Büro
RF: 18.02 m2
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RF: 18.02 m2

91.1

Inst: IGT
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

89.2

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
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Auswertung
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RF: 1.82 m²
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14.0005
Schacht
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Schacht L
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10.0021
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0022
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0023
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0024
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0025
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0026
Korridor/Gang
RF: 5.47 m²

14.0001
Schacht
RF: 2.13 m²

14
Werkstätten
RF: 47.50 m²

18.1
Büro
RF: 17.58 m²

20.1
Büro
RF: 17.58 m²

22.1
Büro
RF: 17.58 m²

24.1
Büro
RF: 17.58 m²

26.1
Büro
RF: 17.58 m²

26.2
Büro
RF: 23.37 m²

26.3
Büro
RF: 23.07 m²

28.2
Büro
RF: 17.50 m²

13
Büro
RF: 47.31 m²

21
Geräte- und Apparateraum
RF: 22.98 m²

25
Physiklabor
RF: 47.31 m²
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Korridor/Gang
RF: 237.73 m²

10
.0

00
6

Sc
ha

ch
t

R
F:

 3
.0

9 
m

²

10.001
Korridor/Gang
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Hausdienstlager
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Physiklabor
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Korridor/Gang
RF: 19.09 m²

20.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

20.2
Büro
RF: 23.37 m²

28.1
Büro
RF: 23.35 m²

28.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

27
Physiklabor
RF: 47.31 m²

29.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

24.2
Büro
RF: 23.37 m²

24.0002
Schacht
RF: 2.37 m²

23.0002
Schacht
RF: 2.37 m²

23
Physiklabor
RF: 71.55 m²

22.2
Büro
RF: 23.37 m²

23.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

19
Chemielabor
RF: 47.31 m²

19.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

18.2
Büro
RF: 23.37 m²

18.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

17
Physiklabor
RF: 47.31 m²

17.0003
Schacht
RF: 2.37 m²

16
Büro
RF: 47.50 m²

16.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

15
Chemielabor
RF: 47.31 m²

17.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

12
Technologielabor
RF: 35.53 m²

12.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

11
Physiklabor
RF: 35.39 m²

11.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

Büro
RF: 45.16 m2

80.4

Inst: IBK
Prof:

Seminare/Kurse
RF: 59.96 m2

80.2

Seminare/Kurse
RF: 57.13 m2

80.3

OK FB: +5.00

Erschliessung
RF: 54.55 m2

80.001

+5.00
OK FB

Aufenthaltsraum
RF: 21.45 m2

81.1

+5.00
OK FB

Büro
RF: 18.02 m2

93.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

93.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

91.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

91.1

Inst: IfU
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

87.2

Inst: IfU
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

87.1

Inst: IfU
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

85.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

89.2

Inst: IfU
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

89.1

Inst: IfU
Prof:

Elektro
RF: 17.27 m2

95
Aufenthaltsraum
RF: 26.21 m2

81.2

+4.59
OK FB

Auswertung
RF: 18.02 m2

85.1

Inst: IfU
Prof:

Küche
RF: 5.96 m2

83

Entsorgungsraum
RF: 9.14 m2

82

Labor
RF: 86.21 m2

86

Inst: IfU
Prof:

Labor
RF: 86.21 m2

88

Inst: IfU
Prof: Stocker

Labor
RF: 86.21 m2

90

Inst: IfU
Prof: Stocker

Labor
RF: 86.09 m2

92

Inst: IfU
Prof: Stocker

Labor
RF: 85.56 m2

94

Inst: IfU
Prof: Wang

Flur
RF: 46.94 m2

80.002
Flur
RF: 47.40 m2

80.002
+4.59

OK FB

Labor
RF: 86.31 m2

84

Inst: IfU
Prof:

UK ST +7.16 UK ST +7.16

UK ST +7.16 UK ST +7.16 UK ST +7.16 UK ST +7.16UK ST +7.16

U
K 

ST
 +

7.
16

U
K 

ST
 +

7.
16

UK ST +7.16 U
K 

ST
 +

7.
16UK FD +7.16

1303.24 m²
1303.2 m²
Dachaufbau

OK +5.34

907.58 m²
907.6 m²
Dachaufbau

OK +5.52

Toiletten
RF: 28.28 m2

30.1
Sitzungszimmer
RF: 24.13 m2

28.1
Büro
RF: 32.10 m2

26.2

Inst:
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

26.1

Inst:
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

24.2

Inst:
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

24.1

Inst: Institutionsbüro
Prof:

Büro
RF: 15.51 m2

22.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

22.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.51 m2

20.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

20.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.51 m2

18.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

18.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

16.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

16.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.51 m2

14.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

14.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

12.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.65 m2

12.1

Inst: IfU
Prof:

U
K 

ST
 +

7.
52

UK ST +7.52
UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52

UK ST +7.52
UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52

UK ST +7.52 UK ST +7.52

UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52

UK ST +7.52

Treppe
RF: 6.15 m2

30.0001

Vorplatz
RF: 36.36 m2

30.001

+5.00
OK FB

Büro
RF: 15.65 m2

11.1

Inst: IBK
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

11.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

13.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

13.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

15.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

15.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

17.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

17.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

19.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

19.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

21.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

21.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

23.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

23.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

25.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

25.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

27.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

27.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 37.93 m2

30.3

Inst: IfU
Prof:

Vorplatz
RF: 38.14 m2

10.001

OK FB: +5.00

+5.00
OK FB

Flur
RF: 213.94 m2

10.002

Toiletten
RF: 22.50 m2

10.2
Putzraum
RF: 13.08 m2

10.1

IV-WC
RF: 3.54 m2

30.2

5941050

1:200

ust/

ust

bno/26.10.2017

Bauprojekt

/

/

_ 100(                             )A1-32- 2981

Abbruch, Geschoss D

A1_32- 00034

21.10.2016

26.10.2017

522.70 m.ü.M. = ±0.00m OK FB Geschoss C

erstellt

geprüft

geändert

FachplanBasisplan

1: X

[Datum]/[Kürzel]

[Datum]/[Kürzel]

[Datum]/[Kürzel]

[Breite]/[Höhe] 

[Plannummer]

[ETH-Plannummer]

Revisionsindex oder Unterschriftsblock:

ETH Zürich
Immobilien

8092 Zürich

Legende:

T +41 (0) 44 456 86 86
F +41 (0) 44 456 86 00

info@stuecheli.ch
www.stuecheli.ch

Binzstrasse 18, CH- 8045 Zürich
T [Telefonnummer]

F [Faxnummer]
E [E-Mail Adresse]

I [Internetseite]
[Strasse] [Nr.],[Land]-[PLZ] [Ort]

Nordpfeil (Zeichnung)

0 04 3 3 2 H I F 3 0 5

Format

ETH Hönggerberg, Gesamtsanierung u. Erweiterung HIF

Stücheli Architekten AG

[Firmenname Beauftragter]

Massstab

ETH Nummer

Plannummer Fachplaner

Plannummer Architekt

0m 5m 10m 20m

Grafischer Massstab

AK Aussenkante

OK Oberkante

UK Unterkante

B Boden 

W Wand 

D Decke

ST UK Sturz roh

FB Fertigboden

RB Rohboden

FD Fertigdecke

RD Rohdecke

BR Brüstung

BA Bodenablauf

BE Bodeneinlauf

Neu

Bestand

Abbruch

HIL

HIA

HIB

Laura-Hezner Weg

O
th

m
ar

-A
m

m
an

n-
W

eg

G
us

ta
ve

-N
av

ille
-W

eg

Hönggerbergring

Be
no

-E
ck

m
an

n-
W

eg

RP2

RP1
Nullpunkt

A
B
C
D
E
F

+516.20
+518.70
+522.70
+527.29
+531.20
+535.11

+540.27

C

C

B

B

A

A

Z

Z

Y

Y

X

X

W

W

V

V

U

U

T

T

S

S R Q

P

P

O

O

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

J

J

I

I

H

H

G

G

F

F

E

E

D

D

22

23

24

25

26

15

16

17

18

J' I' H' G' F' E' D'

J' I' H' G' F' E' D'

6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.487.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 2.73

6.
48

6.
48

6.
48

7.
63

8.
72

7.
63

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

B.1

B.1

B.2

B.2

20.1

20.2

20.3

20.4

Referenzpunkt 1
O / 26
522.70 m.ü.M

Referenzpunkt 2
J / 15

522.90 m.ü.M

R Q

40.002
Korridor/Gang
RF: 37.05 m²

40.001
Korridor/Gang
RF: 156.74 m²

31
Chemielabor
RF: 58.29 m²

47.1
Büro
RF: 406.86 m²

40.002
Korridor/Gang
RF: 90.45 m²

10.004
Korridor/Gang
RF: 244.13 m²

33.1
Laborpraktikum
RF: 246.30 m²

10
.0

00
7

Sc
ha

ch
t

R
F:

 4
.3

9 
m

²

10
.4

Sc
ha

ch
t

R
F:

 6
.1

0 
m

²

10.003
Korridor/Gang
RF: 21.96 m²

14.0001
Schacht
RF: 2.13 m²

24.0002
Schacht
RF: 2.34 m²

14
Werkstätten
RF: 44.98 m²

10
.0

00
6

Sc
ha

ch
t

R
F:

 3
.2

0 
m

²

10.0005
Schacht
RF: 2.24 m²

25
Büro
RF: 47.47 m²

21
Chemielabor
RF: 23.17 m²

10
.3

Sc
ha

ch
t

R
F:

 7
.8

7 
m

²

13
Büro
RF: 47.47 m²

15
Chemielabor
RF: 23.17 m²

11.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

12.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

12
Werkstätten
RF: 33.58 m²

17.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

16.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

17.0003
Schacht
RF: 2.37 m²

18.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

19.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

20.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

23.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

23.0002
Schacht
RF: 2.37 m²

24
Labor
RF: 91.01 m²

29.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

28.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

28.1
Physiklabor
RF: 44.78 m²

23.2
Büro
RF: 35.35 m²

23.1
Physiklabor
RF: 35.21 m²

17.1
Labor
RF: 35.21 m²

18
Physiklabor
RF: 44.91 m²

16
Physiklabor
RF: 45.05 m²

10.1
Hausdienstlager
RF: 6.56 m²

10.2
Toiletten
RF: 19.02 m²11

Büro
RF: 35.47 m²

10.001
Korridor/Gang
RF: 37.93 m²

10.001
Korridor/Gang
RF: 6.72 m²

20
Chemielabor
RF: 44.98 m²

26
Computerraum
RF: 44.98 m²

29
Büro
RF: 96.62 m²

10.002
Korridor/Gang
RF: 237.73 m²

30.0002
Korridor/Gang
RF: 19.09 m²

C_51.1
Pavillon C 51
RF: 33.33 m²

An
lie

fe
ru

ng

Ausstellungshalle
RF: 317.10 m2

80

Schacht
RF: 3.69 m2

94.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

92.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

90.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

88.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

86.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

84.0005

Labor
RF: 11.33 m2

92.1

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 11.33 m2

90.1

Inst: IGT
Prof:

Sc
ha

ch
t

R
F:

 2
.7

9 
m

2

83
.0

00
7

Sc
ha

ch
t L

R
F:

 2
.1

9 
m

2

83
.0

00
6

Sc
ha

ch
t

R
F:

 2
.7

9 
m

2

83
.0

00
5

Sc
ha

ch
t E

R
F:

 1
.2

1 
m

2

93
.0

00
5

Aufzug
RF: 8.92 m2

80.0003

Entsorgungsraum
RF: 9.14 m2

82

Sc
ha

ch
t

R
F:

 2
.0

8 
m

2

80
.0

00
7

Sc
ha

ch
t

R
F:

 2
.1

2 
m

2

80
.0

00
5

Schacht L
RF: 4.47 m2

80.0006

Schacht L
RF: 4.93 m2

82.0005

Labor
RF: 85.97 m2

88

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 86.19 m2

84

Inst: IGT
Prof:

Flur
RF: 47.40 m2

80.002

Erschliessung
RF: 76.00 m2

80.001

Windfang
RF: 12.70 m2

80.0011 OK FB: ±0.00

Eingang
RF: 12.21 m2

80.0012

Flur
RF: 46.94 m2

80.003
±0.00

OK FB

Labor
RF: 85.97 m2

86

Inst: IGT
Prof:

Elektro
RF: 16.06 m2

95
Büro
RF: 18.02 m2

93.2

Inst: IGT
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

93.1

Inst: IGT
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

91.2

Inst: IGT
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

91.1

Inst: IGT
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

89.2

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

89.1

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

87.2

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

87.1

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

85.2

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

85.1

Inst:
Prof:

Lager
RF: 5.79 m2

83

Clay-Labor
RF: 85.56 m2

94

Inst: IGT
Prof:

Clay-Labor
RF: 148.68 m2

90

Inst: IGT
Prof:

UK ST +3.00

UK ST +3.00UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
25

UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
00

UK FD +3.00

Treppenhaus
RF: 23.66 m2

80.0021

AnlieferungAnlieferung

Versuchshalle
RF: 3200.36 m2

51

Schacht E / UKV
RF: 1.52 m2

34.0005
Schacht E
RF: 1.49 m2

36.0005

Aufzug
RF: 8.06 m2

40.0003

Sc
ha

ch
t E

R
F:

 1
.7

5 
m

2

48
.0

00
5

Labor
RF: 245.40 m2

33

Inst: IfU
Prof:

Felslabor
RF: 192.32 m2

37

Prof:
Inst: IGT

Versuchsraum
RF: 277.98 m2

34

Flur
RF: 213.23 m2

10.004

Aufenthaltsraum
RF: 72.33 m2

31

Elektronik Labor
RF: 99.07 m2

43.1

Inst: D-BAUG
Prof:

Werkstattlager Metall
RF: 65.43 m2

44.1

Inst: D-BAUG
Prof: Jenni

Metallwerkstatt
RF: 406.77 m2

48

Inst: D-BAUG
Prof: Jenni

Flur
RF: 58.35 m2

40.001

Elektronik Werkstatt
RF: 44.92 m2

41.1

Inst: IVT
Prof: Hubert

Elektronik Labor
RF: 54.18 m2

42.1

Inst: IVT
Prof: Bollinger

Versuchsraum
RF: 249.27 m2

36

Flur
RF: 133.49 m2

40.002

UK RD: +2.80

UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00

UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
00

UK ST +3.00 UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
00

UK ST +3.00 UK ST +3.00

UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00

UK ST +3.00 UK ST +3.00

UK ST +3.00

UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
00

C_11

Inst:
Prof:

Labor
RF: 23.94 m²

C_20

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 45.14 m²

C_18

Inst: IfU
Prof: Braun

Labor
RF: 33.65 m²

C_13

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_15

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_19

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_21

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_23

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_24

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 45.14 m²

C_22

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 45.14 m²

C_16

Inst: IGT
Prof:

Felslabor
RF: 45.15 m²

C_14

Inst: IGT
Prof:

Felslabor
RF: 81.82 m²

C_27

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_25

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_10.0001
Treppenhaus
RF: 36.58 m²

UK ST +3.00

C_30.0001
Treppe
RF: 6.15 m²OK FB: ±0.00

C_10.001
Vorplatz
RF: 38.49 m²

OK FB
±0.00

C_17

Inst: -
Prof: -

Labor
RF: 48.65 m²

Inst: IfU
Prof: Braun

Inst: IGT
Prof:

Flur
RF: 213.94 m2

10.002

Korridor
RF: 25.95 m2

30

Labor
RF: 56.95 m2

26

Labor
RF: 35.67 m2

29

Lager
RF: 7.89 m2

28.2

Sanitätsraum
RF: 14.06 m2

28.1

Flur
RF: 10.60 m2

30.0011

Vorplatz
RF: 36.36 m2

30.001

Putzraum
RF: 4.19 m2

28.5

Toiletten
RF: 25.31 m2

10.2
Putzraum
RF: 10.27 m2

10.1

Treppenhaus
RF: 17.14 m2

30.0001

Sc
ha

ch
t

R
F:

 1
.3

1 
m

2

10
.0

00
8

Schacht E
RF: 0.92 m2

30.0005

Sc
ha

ch
t

R
F:

 1
.3

4 
m

2

28
.0

00
6

IV-WC
RF: 3.54 m2

28.4

Te
ch

ni
k

R
F:

 3
.1

9 
m

2

10
.0

00
7

Te
ch

ni
k

R
F:

 6
.1

0 
m

²

10
.0

01
5

Schacht
RF: 1.81 m²

27.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

21.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

17.0005

Schacht L
RF: 2.24 m²

10.0005

Sc
ha

ch
t S

/H
/M

R
F:

 4
.3

9 
m

²

10
.0

01
6

Sc
ha

ch
t S

/H
/M

R
F:

 3
.2

0 
m

²

10
.0

00
6

Schacht
RF: 1.82 m²

11.0005
Schacht
RF: 1.82 m²

13.0005
Schacht E
RF: 1.81 m²

15.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

19.0005
Schacht E
RF: 1.81 m²

23.0005
Schacht
RF: 1.82 m²

25.0005

Schacht
RF: 1.81 m²

28.0005
Schacht
RF: 1.82 m²

26.0005
Schacht E
RF: 1.81 m²

24.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

22.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

20.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

18.0005
Schacht E
RF: 1.81 m²

16.0005
Schacht
RF: 1.82 m²

14.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

12.0005

Schacht L
RF: 2.97 m²

10.0004

Aufzug
RF: 9.82 m²

10.0003

Toiletten
RF: 21.21 m2

28.3

P O

15

16

17

18

19

46.1
Büro
RF: 15.25 m²

46.2
Büro
RF: 14.88 m²

46.3
Büro
RF: 14.88 m²

46.4
Büro
RF: 14.88 m²

46.5
Büro
RF: 14.88 m²

46.6
Büro
RF: 14.88 m²

46.7
Büro
RF: 14.88 m²

46.8
Büro
RF: 14.69 m²

46.9
Lager allg./Archiv/Depot
RF: 23.60 m²

40.0002
Korridor/Gang
RF: 35.10 m²

Lager
RF: 21.30 m2

41.2

Lager
RF: 26.10 m2

42.2

Lager
RF: 47.70 m2

43.2

Lager
RF: 31.50 m2

44.2

5941050
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+522.70
+527.29
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H
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B.1

B.1
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20.1

20.2

20.3
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Referenzpunkt 1
O / 26
522.70 m.ü.M

Referenzpunkt 2
J / 15

522.90 m.ü.M

R Q

10
.0

00
7

Sc
ha

ch
t

R
F:

 4
.2

9 
m

²

10
.4

Sc
ha

ch
t

R
F:

 5
.9

7 
m

²

10.0021
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0022
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0023
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0024
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0025
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0026
Korridor/Gang
RF: 5.47 m²

14.0001
Schacht
RF: 2.13 m²

14
Werkstätten
RF: 47.50 m²

18.1
Büro
RF: 17.58 m²

20.1
Büro
RF: 17.58 m²

22.1
Büro
RF: 17.58 m²

24.1
Büro
RF: 17.58 m²

26.1
Büro
RF: 17.58 m²

26.2
Büro
RF: 23.37 m²

26.3
Büro
RF: 23.07 m²

28.2
Büro
RF: 17.50 m²

13
Büro
RF: 47.31 m²

21
Geräte- und Apparateraum
RF: 22.98 m²

25
Physiklabor
RF: 47.31 m²

10.002
Korridor/Gang
RF: 237.73 m²

10
.0

00
6

Sc
ha

ch
t

R
F:

 3
.0

9 
m

²

10.001
Korridor/Gang
RF: 37.86 m²

10.001
Korridor/Gang
RF: 7.08 m²

10.2
Toiletten
RF: 18.66 m²

10.1
Hausdienstlager
RF: 6.56 m²

10
.3

Sc
ha

ch
t

R
F:

 6
.5

9 
m

²

29
Physiklabor
RF: 48.02 m²

30.0002
Korridor/Gang
RF: 19.09 m²

20.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

20.2
Büro
RF: 23.37 m²

28.1
Büro
RF: 23.35 m²

28.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

27
Physiklabor
RF: 47.31 m²

29.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

24.2
Büro
RF: 23.37 m²

24.0002
Schacht
RF: 2.37 m²

23.0002
Schacht
RF: 2.37 m²

23
Physiklabor
RF: 71.55 m²

22.2
Büro
RF: 23.37 m²

23.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

19
Chemielabor
RF: 47.31 m²

19.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

18.2
Büro
RF: 23.37 m²

18.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

17
Physiklabor
RF: 47.31 m²

17.0003
Schacht
RF: 2.37 m²

16
Büro
RF: 47.50 m²

16.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

15
Chemielabor
RF: 47.31 m²

17.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

12
Technologielabor
RF: 35.53 m²

12.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

11
Physiklabor
RF: 35.39 m²

11.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

Büro
RF: 45.16 m2

80.4

Inst: IBK
Prof:

Seminare/Kurse
RF: 59.96 m2

80.2

Seminare/Kurse
RF: 57.13 m2

80.3

OK FB: +5.00

Erschliessung
RF: 54.55 m2

80.001

+5.00
OK FB

Aufenthaltsraum
RF: 21.45 m2

81.1

+5.00
OK FB

Büro
RF: 18.02 m2

93.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

93.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

91.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

91.1

Inst: IfU
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

87.2

Inst: IfU
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

87.1

Inst: IfU
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

85.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

89.2

Inst: IfU
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

89.1

Inst: IfU
Prof:

Elektro
RF: 17.27 m2

95
Aufenthaltsraum
RF: 26.21 m2

81.2

+4.59
OK FB

Auswertung
RF: 18.02 m2

85.1

Inst: IfU
Prof:

Küche
RF: 5.96 m2

83

Entsorgungsraum
RF: 9.14 m2

82

Labor
RF: 86.21 m2

86

Inst: IfU
Prof:

Labor
RF: 86.21 m2

88

Inst: IfU
Prof: Stocker

Labor
RF: 86.21 m2

90

Inst: IfU
Prof: Stocker

Labor
RF: 86.09 m2

92

Inst: IfU
Prof: Stocker

Labor
RF: 85.56 m2

94

Inst: IfU
Prof: Wang

Flur
RF: 46.94 m2

80.002
Flur
RF: 47.40 m2

80.002
+4.59

OK FB

Labor
RF: 86.31 m2

84

Inst: IfU
Prof:

UK ST +7.16 UK ST +7.16

UK ST +7.16 UK ST +7.16 UK ST +7.16 UK ST +7.16UK ST +7.16

U
K 

ST
 +

7.
16

U
K 

ST
 +

7.
16

UK ST +7.16 U
K 

ST
 +

7.
16UK FD +7.16

1303.24 m²
1303.2 m²
Dachaufbau

OK +5.34

907.58 m²
907.6 m²
Dachaufbau

OK +5.52

Toiletten
RF: 28.28 m2

30.1
Sitzungszimmer
RF: 24.13 m2

28.1
Büro
RF: 32.10 m2

26.2

Inst:
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

26.1

Inst:
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

24.2

Inst:
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

24.1

Inst: Institutionsbüro
Prof:

Büro
RF: 15.51 m2

22.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

22.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.51 m2

20.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

20.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.51 m2

18.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

18.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

16.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

16.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.51 m2

14.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

14.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

12.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.65 m2

12.1

Inst: IfU
Prof:

U
K 

ST
 +

7.
52

UK ST +7.52
UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52

UK ST +7.52
UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52

UK ST +7.52 UK ST +7.52

UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52

UK ST +7.52

Treppe
RF: 6.15 m2

30.0001

Vorplatz
RF: 36.36 m2

30.001

+5.00
OK FB

Büro
RF: 15.65 m2

11.1

Inst: IBK
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

11.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

13.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

13.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

15.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

15.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

17.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

17.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

19.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

19.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

21.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

21.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

23.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

23.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

25.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

25.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

27.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

27.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 37.93 m2

30.3

Inst: IfU
Prof:

Vorplatz
RF: 38.14 m2

10.001

OK FB: +5.00

+5.00
OK FB

Flur
RF: 213.94 m2

10.002

Toiletten
RF: 22.50 m2

10.2
Putzraum
RF: 13.08 m2

10.1

IV-WC
RF: 3.54 m2

30.2

5941050
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AK Aussenkante

OK Oberkante

UK Unterkante
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RP2
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A
B
C
D
E
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+516.20
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+522.70
+527.29
+531.20
+535.11

+540.27

C

C

B

B

A

A

Z

Z

Y

Y

X

X

W

W

V

V

U

U

T

T

S

S R Q

P

P

O
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15

16

17

18

19

20

21

22

23
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25

26

J

J

I

I

H

H

G

G

F

F

E

E

D

D
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B.1

B.1
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20.1

20.2

20.3

20.4

Referenzpunkt 1
O / 26
522.70 m.ü.M

Referenzpunkt 2
J / 15

522.90 m.ü.M

R Q

40.002
Korridor/Gang
RF: 37.05 m²

40.001
Korridor/Gang
RF: 156.74 m²

31
Chemielabor
RF: 58.29 m²

47.1
Büro
RF: 406.86 m²

40.002
Korridor/Gang
RF: 90.45 m²

10.004
Korridor/Gang
RF: 244.13 m²

33.1
Laborpraktikum
RF: 246.30 m²

10
.0

00
7

Sc
ha

ch
t

R
F:

 4
.3

9 
m

²

10
.4

Sc
ha

ch
t

R
F:

 6
.1

0 
m

²

10.003
Korridor/Gang
RF: 21.96 m²

14.0001
Schacht
RF: 2.13 m²

24.0002
Schacht
RF: 2.34 m²

14
Werkstätten
RF: 44.98 m²

10
.0

00
6

Sc
ha

ch
t

R
F:

 3
.2

0 
m

²

10.0005
Schacht
RF: 2.24 m²

25
Büro
RF: 47.47 m²

21
Chemielabor
RF: 23.17 m²

10
.3

Sc
ha

ch
t

R
F:

 7
.8

7 
m

²

13
Büro
RF: 47.47 m²

15
Chemielabor
RF: 23.17 m²

11.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

12.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

12
Werkstätten
RF: 33.58 m²

17.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

16.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

17.0003
Schacht
RF: 2.37 m²

18.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

19.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

20.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

23.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

23.0002
Schacht
RF: 2.37 m²

24
Labor
RF: 91.01 m²

29.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

28.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

28.1
Physiklabor
RF: 44.78 m²

23.2
Büro
RF: 35.35 m²

23.1
Physiklabor
RF: 35.21 m²

17.1
Labor
RF: 35.21 m²

18
Physiklabor
RF: 44.91 m²

16
Physiklabor
RF: 45.05 m²

10.1
Hausdienstlager
RF: 6.56 m²

10.2
Toiletten
RF: 19.02 m²11

Büro
RF: 35.47 m²

10.001
Korridor/Gang
RF: 37.93 m²

10.001
Korridor/Gang
RF: 6.72 m²

20
Chemielabor
RF: 44.98 m²

26
Computerraum
RF: 44.98 m²

29
Büro
RF: 96.62 m²

10.002
Korridor/Gang
RF: 237.73 m²

30.0002
Korridor/Gang
RF: 19.09 m²

C_51.1
Pavillon C 51
RF: 33.33 m²

An
lie

fe
ru

ng

Ausstellungshalle
RF: 317.10 m2

80

Schacht
RF: 3.69 m2

94.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

92.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

90.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

88.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

86.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

84.0005

Labor
RF: 11.33 m2

92.1

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 11.33 m2

90.1

Inst: IGT
Prof:

Sc
ha

ch
t

R
F:

 2
.7

9 
m

2

83
.0

00
7

Sc
ha

ch
t L

R
F:

 2
.1

9 
m

2

83
.0

00
6

Sc
ha

ch
t

R
F:

 2
.7

9 
m

2

83
.0

00
5

Sc
ha

ch
t E

R
F:

 1
.2

1 
m

2

93
.0

00
5

Aufzug
RF: 8.92 m2

80.0003

Entsorgungsraum
RF: 9.14 m2

82

Sc
ha

ch
t

R
F:

 2
.0

8 
m

2

80
.0

00
7

Sc
ha

ch
t

R
F:

 2
.1

2 
m

2

80
.0

00
5

Schacht L
RF: 4.47 m2

80.0006

Schacht L
RF: 4.93 m2

82.0005

Labor
RF: 85.97 m2

88

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 86.19 m2

84

Inst: IGT
Prof:

Flur
RF: 47.40 m2

80.002

Erschliessung
RF: 76.00 m2

80.001

Windfang
RF: 12.70 m2

80.0011 OK FB: ±0.00

Eingang
RF: 12.21 m2

80.0012

Flur
RF: 46.94 m2

80.003
±0.00

OK FB

Labor
RF: 85.97 m2

86

Inst: IGT
Prof:

Elektro
RF: 16.06 m2

95
Büro
RF: 18.02 m2

93.2

Inst: IGT
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

93.1

Inst: IGT
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

91.2

Inst: IGT
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

91.1

Inst: IGT
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

89.2

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

89.1

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

87.2

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

87.1

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

85.2

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

85.1

Inst:
Prof:

Lager
RF: 5.79 m2

83

Clay-Labor
RF: 85.56 m2

94

Inst: IGT
Prof:

Clay-Labor
RF: 148.68 m2

90

Inst: IGT
Prof:

UK ST +3.00

UK ST +3.00UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
25

UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
00

UK FD +3.00

Treppenhaus
RF: 23.66 m2

80.0021

AnlieferungAnlieferung

Versuchshalle
RF: 3200.36 m2

51

Schacht E / UKV
RF: 1.52 m2

34.0005
Schacht E
RF: 1.49 m2

36.0005

Aufzug
RF: 8.06 m2

40.0003

Sc
ha

ch
t E

R
F:

 1
.7

5 
m

2

48
.0

00
5

Labor
RF: 245.40 m2

33

Inst: IfU
Prof:

Felslabor
RF: 192.32 m2

37

Prof:
Inst: IGT

Versuchsraum
RF: 277.98 m2

34

Flur
RF: 213.23 m2

10.004

Aufenthaltsraum
RF: 72.33 m2

31

Elektronik Labor
RF: 99.07 m2

43.1

Inst: D-BAUG
Prof:

Werkstattlager Metall
RF: 65.43 m2

44.1

Inst: D-BAUG
Prof: Jenni

Metallwerkstatt
RF: 406.77 m2

48

Inst: D-BAUG
Prof: Jenni

Flur
RF: 58.35 m2

40.001

Elektronik Werkstatt
RF: 44.92 m2

41.1

Inst: IVT
Prof: Hubert

Elektronik Labor
RF: 54.18 m2

42.1

Inst: IVT
Prof: Bollinger

Versuchsraum
RF: 249.27 m2

36

Flur
RF: 133.49 m2

40.002

UK RD: +2.80

UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00

UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
00

UK ST +3.00 UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
00

UK ST +3.00 UK ST +3.00

UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00

UK ST +3.00 UK ST +3.00

UK ST +3.00

UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
00

C_11

Inst:
Prof:

Labor
RF: 23.94 m²

C_20

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 45.14 m²

C_18

Inst: IfU
Prof: Braun

Labor
RF: 33.65 m²

C_13

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_15

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_19

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_21

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_23

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_24

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 45.14 m²

C_22

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 45.14 m²

C_16

Inst: IGT
Prof:

Felslabor
RF: 45.15 m²

C_14

Inst: IGT
Prof:

Felslabor
RF: 81.82 m²

C_27

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_25

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_10.0001
Treppenhaus
RF: 36.58 m²

UK ST +3.00

C_30.0001
Treppe
RF: 6.15 m²OK FB: ±0.00

C_10.001
Vorplatz
RF: 38.49 m²

OK FB
±0.00

C_17

Inst: -
Prof: -

Labor
RF: 48.65 m²

Inst: IfU
Prof: Braun

Inst: IGT
Prof:

Flur
RF: 213.94 m2

10.002

Korridor
RF: 25.95 m2

30

Labor
RF: 56.95 m2

26

Labor
RF: 35.67 m2

29

Lager
RF: 7.89 m2

28.2

Sanitätsraum
RF: 14.06 m2

28.1

Flur
RF: 10.60 m2

30.0011

Vorplatz
RF: 36.36 m2

30.001

Putzraum
RF: 4.19 m2

28.5

Toiletten
RF: 25.31 m2

10.2
Putzraum
RF: 10.27 m2

10.1

Treppenhaus
RF: 17.14 m2

30.0001

Sc
ha

ch
t

R
F:

 1
.3

1 
m

2

10
.0

00
8

Schacht E
RF: 0.92 m2

30.0005

Sc
ha

ch
t

R
F:

 1
.3

4 
m

2

28
.0

00
6

IV-WC
RF: 3.54 m2

28.4

Te
ch

ni
k

R
F:

 3
.1

9 
m

2

10
.0

00
7

Te
ch

ni
k

R
F:

 6
.1

0 
m

²

10
.0

01
5

Schacht
RF: 1.81 m²

27.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

21.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

17.0005

Schacht L
RF: 2.24 m²

10.0005

Sc
ha

ch
t S

/H
/M

R
F:

 4
.3

9 
m

²

10
.0

01
6

Sc
ha

ch
t S

/H
/M

R
F:

 3
.2

0 
m

²

10
.0

00
6

Schacht
RF: 1.82 m²

11.0005
Schacht
RF: 1.82 m²

13.0005
Schacht E
RF: 1.81 m²

15.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

19.0005
Schacht E
RF: 1.81 m²

23.0005
Schacht
RF: 1.82 m²

25.0005

Schacht
RF: 1.81 m²

28.0005
Schacht
RF: 1.82 m²

26.0005
Schacht E
RF: 1.81 m²

24.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

22.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

20.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

18.0005
Schacht E
RF: 1.81 m²

16.0005
Schacht
RF: 1.82 m²

14.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

12.0005

Schacht L
RF: 2.97 m²

10.0004

Aufzug
RF: 9.82 m²

10.0003

Toiletten
RF: 21.21 m2

28.3

P O

15

16

17

18

19

46.1
Büro
RF: 15.25 m²

46.2
Büro
RF: 14.88 m²

46.3
Büro
RF: 14.88 m²

46.4
Büro
RF: 14.88 m²

46.5
Büro
RF: 14.88 m²

46.6
Büro
RF: 14.88 m²

46.7
Büro
RF: 14.88 m²

46.8
Büro
RF: 14.69 m²

46.9
Lager allg./Archiv/Depot
RF: 23.60 m²

40.0002
Korridor/Gang
RF: 35.10 m²

Lager
RF: 21.30 m2

41.2

Lager
RF: 26.10 m2

42.2

Lager
RF: 47.70 m2

43.2

Lager
RF: 31.50 m2

44.2

5941050

1:200
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www.stuecheli.ch

Binzstrasse 18, CH- 8045 Zürich
T [Telefonnummer]

F [Faxnummer]
E [E-Mail Adresse]

I [Internetseite]
[Strasse] [Nr.],[Land]-[PLZ] [Ort]

Nordpfeil (Zeichnung)

0 04 3 3 2 H I F 3 0 5

Format

ETH Hönggerberg, Gesamtsanierung u. Erweiterung HIF

Stücheli Architekten AG

[Firmenname Beauftragter]

Massstab

ETH Nummer

Plannummer Fachplaner

Plannummer Architekt

0m 5m 10m 20m
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OK Oberkante

UK Unterkante

B Boden 

W Wand 
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ST UK Sturz roh
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RB Rohboden
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Neu
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W
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RP2

RP1
Nullpunkt

A
B
C
D
E
F

+516.20
+518.70
+522.70
+527.29
+531.20
+535.11

+540.27

C

C

B

B

A

A

Z

Z

Y

Y

X

X

W

W

V

V

U

U

T

T

S

S R Q

P

P

O

O
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16

17

18

19

20

21

22

23
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J

J

I

I

H

H

G

G

F

F

E

E

D
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6.
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6.
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6.
48

6.
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B.1

B.1

B.2

B.2

20.1

20.2

20.3

20.4

Referenzpunkt 1
O / 26
522.70 m.ü.M

Referenzpunkt 2
J / 15

522.90 m.ü.M

R Q

10
.0

00
7

Sc
ha

ch
t

R
F:

 4
.2

9 
m

²

10
.4

Sc
ha

ch
t

R
F:

 5
.9

7 
m

²

10.0021
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0022
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0023
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0024
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0025
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0026
Korridor/Gang
RF: 5.47 m²

14.0001
Schacht
RF: 2.13 m²

14
Werkstätten
RF: 47.50 m²

18.1
Büro
RF: 17.58 m²

20.1
Büro
RF: 17.58 m²

22.1
Büro
RF: 17.58 m²

24.1
Büro
RF: 17.58 m²

26.1
Büro
RF: 17.58 m²

26.2
Büro
RF: 23.37 m²

26.3
Büro
RF: 23.07 m²

28.2
Büro
RF: 17.50 m²

13
Büro
RF: 47.31 m²

21
Geräte- und Apparateraum
RF: 22.98 m²

25
Physiklabor
RF: 47.31 m²

10.002
Korridor/Gang
RF: 237.73 m²

10
.0

00
6

Sc
ha

ch
t

R
F:

 3
.0

9 
m

²

10.001
Korridor/Gang
RF: 37.86 m²

10.001
Korridor/Gang
RF: 7.08 m²

10.2
Toiletten
RF: 18.66 m²

10.1
Hausdienstlager
RF: 6.56 m²

10
.3

Sc
ha

ch
t

R
F:

 6
.5

9 
m

²

29
Physiklabor
RF: 48.02 m²

30.0002
Korridor/Gang
RF: 19.09 m²

20.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

20.2
Büro
RF: 23.37 m²

28.1
Büro
RF: 23.35 m²

28.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

27
Physiklabor
RF: 47.31 m²

29.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

24.2
Büro
RF: 23.37 m²

24.0002
Schacht
RF: 2.37 m²

23.0002
Schacht
RF: 2.37 m²

23
Physiklabor
RF: 71.55 m²

22.2
Büro
RF: 23.37 m²

23.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

19
Chemielabor
RF: 47.31 m²

19.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

18.2
Büro
RF: 23.37 m²

18.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

17
Physiklabor
RF: 47.31 m²

17.0003
Schacht
RF: 2.37 m²

16
Büro
RF: 47.50 m²

16.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

15
Chemielabor
RF: 47.31 m²

17.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

12
Technologielabor
RF: 35.53 m²

12.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

11
Physiklabor
RF: 35.39 m²

11.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

Büro
RF: 45.16 m2

80.4

Inst: IBK
Prof:

Seminare/Kurse
RF: 59.96 m2

80.2

Seminare/Kurse
RF: 57.13 m2

80.3

OK FB: +5.00

Erschliessung
RF: 54.55 m2

80.001

+5.00
OK FB

Aufenthaltsraum
RF: 21.45 m2

81.1

+5.00
OK FB

Büro
RF: 18.02 m2

93.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

93.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

91.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

91.1

Inst: IfU
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

87.2

Inst: IfU
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

87.1

Inst: IfU
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

85.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

89.2

Inst: IfU
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

89.1

Inst: IfU
Prof:

Elektro
RF: 17.27 m2

95
Aufenthaltsraum
RF: 26.21 m2

81.2

+4.59
OK FB

Auswertung
RF: 18.02 m2

85.1

Inst: IfU
Prof:

Küche
RF: 5.96 m2

83

Entsorgungsraum
RF: 9.14 m2

82

Labor
RF: 86.21 m2

86

Inst: IfU
Prof:

Labor
RF: 86.21 m2

88

Inst: IfU
Prof: Stocker

Labor
RF: 86.21 m2

90

Inst: IfU
Prof: Stocker

Labor
RF: 86.09 m2

92

Inst: IfU
Prof: Stocker

Labor
RF: 85.56 m2

94

Inst: IfU
Prof: Wang

Flur
RF: 46.94 m2

80.002
Flur
RF: 47.40 m2

80.002
+4.59

OK FB

Labor
RF: 86.31 m2

84

Inst: IfU
Prof:

UK ST +7.16 UK ST +7.16

UK ST +7.16 UK ST +7.16 UK ST +7.16 UK ST +7.16UK ST +7.16

U
K 

ST
 +

7.
16

U
K 

ST
 +

7.
16

UK ST +7.16 U
K 

ST
 +

7.
16UK FD +7.16

1303.24 m²
1303.2 m²
Dachaufbau

OK +5.34

907.58 m²
907.6 m²
Dachaufbau

OK +5.52

Toiletten
RF: 28.28 m2

30.1
Sitzungszimmer
RF: 24.13 m2

28.1
Büro
RF: 32.10 m2

26.2

Inst:
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

26.1

Inst:
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

24.2

Inst:
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

24.1

Inst: Institutionsbüro
Prof:

Büro
RF: 15.51 m2

22.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

22.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.51 m2

20.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

20.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.51 m2

18.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

18.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

16.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

16.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.51 m2

14.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

14.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

12.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.65 m2

12.1

Inst: IfU
Prof:

U
K 

ST
 +

7.
52

UK ST +7.52
UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52

UK ST +7.52
UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52

UK ST +7.52 UK ST +7.52

UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52

UK ST +7.52

Treppe
RF: 6.15 m2

30.0001

Vorplatz
RF: 36.36 m2

30.001

+5.00
OK FB

Büro
RF: 15.65 m2

11.1

Inst: IBK
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

11.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

13.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

13.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

15.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

15.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

17.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

17.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

19.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

19.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

21.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

21.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

23.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

23.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

25.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

25.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

27.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

27.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 37.93 m2

30.3

Inst: IfU
Prof:

Vorplatz
RF: 38.14 m2

10.001

OK FB: +5.00

+5.00
OK FB

Flur
RF: 213.94 m2

10.002

Toiletten
RF: 22.50 m2

10.2
Putzraum
RF: 13.08 m2

10.1

IV-WC
RF: 3.54 m2

30.2

5941050
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P
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B.1

B.1

B.2

B.2

20.1

20.2

20.3

20.4

Referenzpunkt 1
O / 26
522.70 m.ü.M

Referenzpunkt 2
J / 15

522.90 m.ü.M

R Q

40.002
Korridor/Gang
RF: 37.05 m²

40.001
Korridor/Gang
RF: 156.74 m²

31
Chemielabor
RF: 58.29 m²

47.1
Büro
RF: 406.86 m²

40.002
Korridor/Gang
RF: 90.45 m²

10.004
Korridor/Gang
RF: 244.13 m²

33.1
Laborpraktikum
RF: 246.30 m²

10
.0

00
7

Sc
ha

ch
t

R
F:

 4
.3

9 
m

²

10
.4

Sc
ha

ch
t

R
F:

 6
.1

0 
m

²

10.003
Korridor/Gang
RF: 21.96 m²

14.0001
Schacht
RF: 2.13 m²

24.0002
Schacht
RF: 2.34 m²

14
Werkstätten
RF: 44.98 m²

10
.0

00
6

Sc
ha

ch
t

R
F:

 3
.2

0 
m

²

10.0005
Schacht
RF: 2.24 m²

25
Büro
RF: 47.47 m²

21
Chemielabor
RF: 23.17 m²

10
.3

Sc
ha

ch
t

R
F:

 7
.8

7 
m

²

13
Büro
RF: 47.47 m²

15
Chemielabor
RF: 23.17 m²

11.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

12.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

12
Werkstätten
RF: 33.58 m²

17.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

16.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

17.0003
Schacht
RF: 2.37 m²

18.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

19.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

20.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

23.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

23.0002
Schacht
RF: 2.37 m²

24
Labor
RF: 91.01 m²

29.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

28.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

28.1
Physiklabor
RF: 44.78 m²

23.2
Büro
RF: 35.35 m²

23.1
Physiklabor
RF: 35.21 m²

17.1
Labor
RF: 35.21 m²

18
Physiklabor
RF: 44.91 m²

16
Physiklabor
RF: 45.05 m²

10.1
Hausdienstlager
RF: 6.56 m²

10.2
Toiletten
RF: 19.02 m²11

Büro
RF: 35.47 m²

10.001
Korridor/Gang
RF: 37.93 m²

10.001
Korridor/Gang
RF: 6.72 m²

20
Chemielabor
RF: 44.98 m²

26
Computerraum
RF: 44.98 m²

29
Büro
RF: 96.62 m²

10.002
Korridor/Gang
RF: 237.73 m²

30.0002
Korridor/Gang
RF: 19.09 m²

C_51.1
Pavillon C 51
RF: 33.33 m²

An
lie

fe
ru

ng

Ausstellungshalle
RF: 317.10 m2

80

Schacht
RF: 3.69 m2

94.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

92.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

90.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

88.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

86.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

84.0005

Labor
RF: 11.33 m2

92.1

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 11.33 m2

90.1

Inst: IGT
Prof:

Sc
ha

ch
t

R
F:

 2
.7

9 
m

2

83
.0

00
7

Sc
ha

ch
t L

R
F:

 2
.1

9 
m

2

83
.0

00
6

Sc
ha

ch
t

R
F:

 2
.7

9 
m

2

83
.0

00
5

Sc
ha

ch
t E

R
F:

 1
.2

1 
m

2

93
.0

00
5

Aufzug
RF: 8.92 m2

80.0003

Entsorgungsraum
RF: 9.14 m2

82

Sc
ha

ch
t

R
F:

 2
.0

8 
m

2

80
.0

00
7

Sc
ha

ch
t

R
F:

 2
.1

2 
m

2

80
.0

00
5

Schacht L
RF: 4.47 m2

80.0006

Schacht L
RF: 4.93 m2

82.0005

Labor
RF: 85.97 m2

88

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 86.19 m2

84

Inst: IGT
Prof:

Flur
RF: 47.40 m2

80.002

Erschliessung
RF: 76.00 m2

80.001

Windfang
RF: 12.70 m2

80.0011 OK FB: ±0.00

Eingang
RF: 12.21 m2

80.0012

Flur
RF: 46.94 m2

80.003
±0.00

OK FB

Labor
RF: 85.97 m2

86

Inst: IGT
Prof:

Elektro
RF: 16.06 m2

95
Büro
RF: 18.02 m2

93.2

Inst: IGT
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

93.1

Inst: IGT
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

91.2

Inst: IGT
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

91.1

Inst: IGT
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

89.2

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

89.1

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

87.2

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

87.1

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

85.2

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

85.1

Inst:
Prof:

Lager
RF: 5.79 m2

83

Clay-Labor
RF: 85.56 m2

94

Inst: IGT
Prof:

Clay-Labor
RF: 148.68 m2

90

Inst: IGT
Prof:

UK ST +3.00

UK ST +3.00UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
25

UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
00

UK FD +3.00

Treppenhaus
RF: 23.66 m2

80.0021

AnlieferungAnlieferung

Versuchshalle
RF: 3200.36 m2

51

Schacht E / UKV
RF: 1.52 m2

34.0005
Schacht E
RF: 1.49 m2

36.0005

Aufzug
RF: 8.06 m2

40.0003

Sc
ha

ch
t E

R
F:

 1
.7

5 
m

2

48
.0

00
5

Labor
RF: 245.40 m2

33

Inst: IfU
Prof:

Felslabor
RF: 192.32 m2

37

Prof:
Inst: IGT

Versuchsraum
RF: 277.98 m2

34

Flur
RF: 213.23 m2

10.004

Aufenthaltsraum
RF: 72.33 m2

31

Elektronik Labor
RF: 99.07 m2

43.1

Inst: D-BAUG
Prof:

Werkstattlager Metall
RF: 65.43 m2

44.1

Inst: D-BAUG
Prof: Jenni

Metallwerkstatt
RF: 406.77 m2

48

Inst: D-BAUG
Prof: Jenni

Flur
RF: 58.35 m2

40.001

Elektronik Werkstatt
RF: 44.92 m2

41.1

Inst: IVT
Prof: Hubert

Elektronik Labor
RF: 54.18 m2

42.1

Inst: IVT
Prof: Bollinger

Versuchsraum
RF: 249.27 m2

36

Flur
RF: 133.49 m2

40.002

UK RD: +2.80

UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00

UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
00

UK ST +3.00 UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
00

UK ST +3.00 UK ST +3.00

UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00

UK ST +3.00 UK ST +3.00

UK ST +3.00

UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
00

C_11

Inst:
Prof:

Labor
RF: 23.94 m²

C_20

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 45.14 m²

C_18

Inst: IfU
Prof: Braun

Labor
RF: 33.65 m²

C_13

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_15

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_19

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_21

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_23

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_24

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 45.14 m²

C_22

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 45.14 m²

C_16

Inst: IGT
Prof:

Felslabor
RF: 45.15 m²

C_14

Inst: IGT
Prof:

Felslabor
RF: 81.82 m²

C_27

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_25

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_10.0001
Treppenhaus
RF: 36.58 m²

UK ST +3.00

C_30.0001
Treppe
RF: 6.15 m²OK FB: ±0.00

C_10.001
Vorplatz
RF: 38.49 m²

OK FB
±0.00

C_17

Inst: -
Prof: -

Labor
RF: 48.65 m²

Inst: IfU
Prof: Braun

Inst: IGT
Prof:

Flur
RF: 213.94 m2

10.002

Korridor
RF: 25.95 m2

30

Labor
RF: 56.95 m2

26

Labor
RF: 35.67 m2

29

Lager
RF: 7.89 m2

28.2

Sanitätsraum
RF: 14.06 m2

28.1

Flur
RF: 10.60 m2

30.0011

Vorplatz
RF: 36.36 m2

30.001

Putzraum
RF: 4.19 m2

28.5

Toiletten
RF: 25.31 m2

10.2
Putzraum
RF: 10.27 m2

10.1

Treppenhaus
RF: 17.14 m2

30.0001

Sc
ha

ch
t

R
F:

 1
.3

1 
m

2

10
.0

00
8

Schacht E
RF: 0.92 m2

30.0005

Sc
ha

ch
t

R
F:

 1
.3

4 
m

2

28
.0

00
6

IV-WC
RF: 3.54 m2

28.4

Te
ch

ni
k

R
F:

 3
.1

9 
m

2

10
.0

00
7

Te
ch

ni
k

R
F:

 6
.1

0 
m

²

10
.0

01
5

Schacht
RF: 1.81 m²

27.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

21.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

17.0005

Schacht L
RF: 2.24 m²

10.0005

Sc
ha

ch
t S

/H
/M

R
F:

 4
.3

9 
m

²

10
.0

01
6

Sc
ha

ch
t S

/H
/M

R
F:

 3
.2

0 
m

²

10
.0

00
6

Schacht
RF: 1.82 m²

11.0005
Schacht
RF: 1.82 m²

13.0005
Schacht E
RF: 1.81 m²

15.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

19.0005
Schacht E
RF: 1.81 m²

23.0005
Schacht
RF: 1.82 m²

25.0005

Schacht
RF: 1.81 m²

28.0005
Schacht
RF: 1.82 m²

26.0005
Schacht E
RF: 1.81 m²

24.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

22.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

20.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

18.0005
Schacht E
RF: 1.81 m²

16.0005
Schacht
RF: 1.82 m²

14.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

12.0005

Schacht L
RF: 2.97 m²

10.0004

Aufzug
RF: 9.82 m²

10.0003

Toiletten
RF: 21.21 m2

28.3

P O

15

16

17

18

19

46.1
Büro
RF: 15.25 m²

46.2
Büro
RF: 14.88 m²

46.3
Büro
RF: 14.88 m²

46.4
Büro
RF: 14.88 m²

46.5
Büro
RF: 14.88 m²

46.6
Büro
RF: 14.88 m²

46.7
Büro
RF: 14.88 m²

46.8
Büro
RF: 14.69 m²

46.9
Lager allg./Archiv/Depot
RF: 23.60 m²

40.0002
Korridor/Gang
RF: 35.10 m²

Lager
RF: 21.30 m2

41.2

Lager
RF: 26.10 m2

42.2

Lager
RF: 47.70 m2

43.2

Lager
RF: 31.50 m2

44.2

5941050

1:200
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[Plannummer]
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Revisionsindex oder Unterschriftsblock:

ETH Zürich
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8092 Zürich
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F +41 (0) 44 456 86 00

info@stuecheli.ch
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T [Telefonnummer]
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I [Internetseite]
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Format

ETH Hönggerberg, Gesamtsanierung u. Erweiterung HIF

Stücheli Architekten AG
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Massstab

ETH Nummer

Plannummer Fachplaner

Plannummer Architekt
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Grafischer Massstab

AK Aussenkante

OK Oberkante

UK Unterkante

B Boden 

W Wand 

D Decke

ST UK Sturz roh

FB Fertigboden

RB Rohboden

FD Fertigdecke

RD Rohdecke

BR Brüstung

BA Bodenablauf
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Referenzpunkt 2
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522.90 m.ü.M

R Q

10
.0

00
7

Sc
ha

ch
t

R
F:

 4
.2

9 
m

²

10
.4

Sc
ha

ch
t

R
F:

 5
.9

7 
m

²

10.0021
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0022
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0023
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0024
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0025
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0026
Korridor/Gang
RF: 5.47 m²

14.0001
Schacht
RF: 2.13 m²

14
Werkstätten
RF: 47.50 m²

18.1
Büro
RF: 17.58 m²

20.1
Büro
RF: 17.58 m²

22.1
Büro
RF: 17.58 m²

24.1
Büro
RF: 17.58 m²

26.1
Büro
RF: 17.58 m²

26.2
Büro
RF: 23.37 m²

26.3
Büro
RF: 23.07 m²

28.2
Büro
RF: 17.50 m²

13
Büro
RF: 47.31 m²

21
Geräte- und Apparateraum
RF: 22.98 m²

25
Physiklabor
RF: 47.31 m²

10.002
Korridor/Gang
RF: 237.73 m²

10
.0

00
6

Sc
ha

ch
t

R
F:

 3
.0

9 
m

²

10.001
Korridor/Gang
RF: 37.86 m²

10.001
Korridor/Gang
RF: 7.08 m²

10.2
Toiletten
RF: 18.66 m²

10.1
Hausdienstlager
RF: 6.56 m²

10
.3

Sc
ha

ch
t

R
F:

 6
.5

9 
m

²

29
Physiklabor
RF: 48.02 m²

30.0002
Korridor/Gang
RF: 19.09 m²

20.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

20.2
Büro
RF: 23.37 m²

28.1
Büro
RF: 23.35 m²

28.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

27
Physiklabor
RF: 47.31 m²

29.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

24.2
Büro
RF: 23.37 m²

24.0002
Schacht
RF: 2.37 m²

23.0002
Schacht
RF: 2.37 m²

23
Physiklabor
RF: 71.55 m²

22.2
Büro
RF: 23.37 m²

23.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

19
Chemielabor
RF: 47.31 m²

19.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

18.2
Büro
RF: 23.37 m²

18.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

17
Physiklabor
RF: 47.31 m²

17.0003
Schacht
RF: 2.37 m²

16
Büro
RF: 47.50 m²

16.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

15
Chemielabor
RF: 47.31 m²

17.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

12
Technologielabor
RF: 35.53 m²

12.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

11
Physiklabor
RF: 35.39 m²

11.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

Büro
RF: 45.16 m2

80.4

Inst: IBK
Prof:

Seminare/Kurse
RF: 59.96 m2

80.2

Seminare/Kurse
RF: 57.13 m2

80.3

OK FB: +5.00

Erschliessung
RF: 54.55 m2

80.001

+5.00
OK FB

Aufenthaltsraum
RF: 21.45 m2

81.1

+5.00
OK FB

Büro
RF: 18.02 m2

93.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

93.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

91.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

91.1

Inst: IfU
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

87.2

Inst: IfU
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

87.1

Inst: IfU
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

85.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

89.2

Inst: IfU
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

89.1

Inst: IfU
Prof:

Elektro
RF: 17.27 m2

95
Aufenthaltsraum
RF: 26.21 m2

81.2

+4.59
OK FB

Auswertung
RF: 18.02 m2

85.1

Inst: IfU
Prof:

Küche
RF: 5.96 m2

83

Entsorgungsraum
RF: 9.14 m2

82

Labor
RF: 86.21 m2

86

Inst: IfU
Prof:

Labor
RF: 86.21 m2

88

Inst: IfU
Prof: Stocker

Labor
RF: 86.21 m2

90

Inst: IfU
Prof: Stocker

Labor
RF: 86.09 m2

92

Inst: IfU
Prof: Stocker

Labor
RF: 85.56 m2

94

Inst: IfU
Prof: Wang

Flur
RF: 46.94 m2

80.002
Flur
RF: 47.40 m2

80.002
+4.59

OK FB

Labor
RF: 86.31 m2

84

Inst: IfU
Prof:

UK ST +7.16 UK ST +7.16

UK ST +7.16 UK ST +7.16 UK ST +7.16 UK ST +7.16UK ST +7.16

U
K 

ST
 +

7.
16

U
K 

ST
 +

7.
16

UK ST +7.16 U
K 

ST
 +

7.
16UK FD +7.16

1303.24 m²
1303.2 m²
Dachaufbau

OK +5.34

907.58 m²
907.6 m²
Dachaufbau

OK +5.52

Toiletten
RF: 28.28 m2

30.1
Sitzungszimmer
RF: 24.13 m2

28.1
Büro
RF: 32.10 m2

26.2

Inst:
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

26.1

Inst:
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

24.2

Inst:
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

24.1

Inst: Institutionsbüro
Prof:

Büro
RF: 15.51 m2

22.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

22.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.51 m2

20.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

20.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.51 m2

18.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

18.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

16.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

16.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.51 m2

14.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

14.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

12.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.65 m2

12.1

Inst: IfU
Prof:

U
K 

ST
 +

7.
52

UK ST +7.52
UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52

UK ST +7.52
UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52

UK ST +7.52 UK ST +7.52

UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52

UK ST +7.52

Treppe
RF: 6.15 m2

30.0001

Vorplatz
RF: 36.36 m2

30.001

+5.00
OK FB

Büro
RF: 15.65 m2

11.1

Inst: IBK
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

11.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

13.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

13.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

15.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

15.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

17.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

17.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

19.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

19.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

21.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

21.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

23.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

23.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

25.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

25.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

27.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

27.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 37.93 m2

30.3

Inst: IfU
Prof:

Vorplatz
RF: 38.14 m2

10.001

OK FB: +5.00

+5.00
OK FB

Flur
RF: 213.94 m2

10.002

Toiletten
RF: 22.50 m2

10.2
Putzraum
RF: 13.08 m2

10.1

IV-WC
RF: 3.54 m2

30.2

5941050
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P

O

O

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

J

J

I

I

H

H

G

G

F

F

E

E

D

D

22

23

24

25

26

15

16

17

18

J' I' H' G' F' E' D'

J' I' H' G' F' E' D'

6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.487.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 2.73

6.
48

6.
48

6.
48

7.
63

8.
72

7.
63

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

B.1
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Referenzpunkt 1
O / 26
522.70 m.ü.M

Referenzpunkt 2
J / 15

522.90 m.ü.M

R Q

40.002
Korridor/Gang
RF: 37.05 m²

40.001
Korridor/Gang
RF: 156.74 m²

31
Chemielabor
RF: 58.29 m²

47.1
Büro
RF: 406.86 m²

40.002
Korridor/Gang
RF: 90.45 m²

10.004
Korridor/Gang
RF: 244.13 m²

33.1
Laborpraktikum
RF: 246.30 m²

10
.0

00
7

Sc
ha

ch
t

R
F:

 4
.3

9 
m

²

10
.4

Sc
ha

ch
t

R
F:

 6
.1

0 
m

²

10.003
Korridor/Gang
RF: 21.96 m²

14.0001
Schacht
RF: 2.13 m²

24.0002
Schacht
RF: 2.34 m²

14
Werkstätten
RF: 44.98 m²

10
.0

00
6

Sc
ha

ch
t

R
F:

 3
.2

0 
m

²

10.0005
Schacht
RF: 2.24 m²

25
Büro
RF: 47.47 m²

21
Chemielabor
RF: 23.17 m²

10
.3

Sc
ha

ch
t

R
F:

 7
.8

7 
m

²

13
Büro
RF: 47.47 m²

15
Chemielabor
RF: 23.17 m²

11.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

12.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

12
Werkstätten
RF: 33.58 m²

17.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

16.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

17.0003
Schacht
RF: 2.37 m²

18.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

19.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

20.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

23.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

23.0002
Schacht
RF: 2.37 m²

24
Labor
RF: 91.01 m²

29.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

28.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

28.1
Physiklabor
RF: 44.78 m²

23.2
Büro
RF: 35.35 m²

23.1
Physiklabor
RF: 35.21 m²

17.1
Labor
RF: 35.21 m²

18
Physiklabor
RF: 44.91 m²

16
Physiklabor
RF: 45.05 m²

10.1
Hausdienstlager
RF: 6.56 m²

10.2
Toiletten
RF: 19.02 m²11

Büro
RF: 35.47 m²

10.001
Korridor/Gang
RF: 37.93 m²

10.001
Korridor/Gang
RF: 6.72 m²

20
Chemielabor
RF: 44.98 m²

26
Computerraum
RF: 44.98 m²

29
Büro
RF: 96.62 m²

10.002
Korridor/Gang
RF: 237.73 m²

30.0002
Korridor/Gang
RF: 19.09 m²

C_51.1
Pavillon C 51
RF: 33.33 m²

An
lie

fe
ru

ng

Ausstellungshalle
RF: 317.10 m2

80

Schacht
RF: 3.69 m2

94.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

92.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

90.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

88.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

86.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

84.0005

Labor
RF: 11.33 m2

92.1

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 11.33 m2

90.1

Inst: IGT
Prof:

Sc
ha

ch
t

R
F:

 2
.7

9 
m

2

83
.0

00
7

Sc
ha

ch
t L

R
F:

 2
.1

9 
m

2

83
.0

00
6

Sc
ha

ch
t

R
F:

 2
.7

9 
m

2

83
.0

00
5

Sc
ha

ch
t E

R
F:

 1
.2

1 
m

2

93
.0

00
5

Aufzug
RF: 8.92 m2

80.0003

Entsorgungsraum
RF: 9.14 m2

82

Sc
ha

ch
t

R
F:

 2
.0

8 
m

2

80
.0

00
7

Sc
ha

ch
t

R
F:

 2
.1

2 
m

2

80
.0

00
5

Schacht L
RF: 4.47 m2

80.0006

Schacht L
RF: 4.93 m2

82.0005

Labor
RF: 85.97 m2

88

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 86.19 m2

84

Inst: IGT
Prof:

Flur
RF: 47.40 m2

80.002

Erschliessung
RF: 76.00 m2

80.001

Windfang
RF: 12.70 m2

80.0011 OK FB: ±0.00

Eingang
RF: 12.21 m2

80.0012

Flur
RF: 46.94 m2

80.003
±0.00

OK FB

Labor
RF: 85.97 m2

86

Inst: IGT
Prof:

Elektro
RF: 16.06 m2

95
Büro
RF: 18.02 m2

93.2

Inst: IGT
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

93.1

Inst: IGT
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

91.2

Inst: IGT
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

91.1

Inst: IGT
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

89.2

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

89.1

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

87.2

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

87.1

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

85.2

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

85.1

Inst:
Prof:

Lager
RF: 5.79 m2

83

Clay-Labor
RF: 85.56 m2

94

Inst: IGT
Prof:

Clay-Labor
RF: 148.68 m2

90

Inst: IGT
Prof:

UK ST +3.00

UK ST +3.00UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
25

UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
00

UK FD +3.00

Treppenhaus
RF: 23.66 m2

80.0021

AnlieferungAnlieferung

Versuchshalle
RF: 3200.36 m2

51

Schacht E / UKV
RF: 1.52 m2

34.0005
Schacht E
RF: 1.49 m2

36.0005

Aufzug
RF: 8.06 m2

40.0003

Sc
ha

ch
t E

R
F:

 1
.7

5 
m

2

48
.0

00
5

Labor
RF: 245.40 m2

33

Inst: IfU
Prof:

Felslabor
RF: 192.32 m2

37

Prof:
Inst: IGT

Versuchsraum
RF: 277.98 m2

34

Flur
RF: 213.23 m2

10.004

Aufenthaltsraum
RF: 72.33 m2

31

Elektronik Labor
RF: 99.07 m2

43.1

Inst: D-BAUG
Prof:

Werkstattlager Metall
RF: 65.43 m2

44.1

Inst: D-BAUG
Prof: Jenni

Metallwerkstatt
RF: 406.77 m2

48

Inst: D-BAUG
Prof: Jenni

Flur
RF: 58.35 m2

40.001

Elektronik Werkstatt
RF: 44.92 m2

41.1

Inst: IVT
Prof: Hubert

Elektronik Labor
RF: 54.18 m2

42.1

Inst: IVT
Prof: Bollinger

Versuchsraum
RF: 249.27 m2

36

Flur
RF: 133.49 m2

40.002

UK RD: +2.80

UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00

UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
00

UK ST +3.00 UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
00

UK ST +3.00 UK ST +3.00

UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00

UK ST +3.00 UK ST +3.00

UK ST +3.00

UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
00

C_11

Inst:
Prof:

Labor
RF: 23.94 m²

C_20

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 45.14 m²

C_18

Inst: IfU
Prof: Braun

Labor
RF: 33.65 m²

C_13

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_15

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_19

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_21

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_23

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_24

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 45.14 m²

C_22

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 45.14 m²

C_16

Inst: IGT
Prof:

Felslabor
RF: 45.15 m²

C_14

Inst: IGT
Prof:

Felslabor
RF: 81.82 m²

C_27

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_25

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_10.0001
Treppenhaus
RF: 36.58 m²

UK ST +3.00

C_30.0001
Treppe
RF: 6.15 m²OK FB: ±0.00

C_10.001
Vorplatz
RF: 38.49 m²

OK FB
±0.00

C_17

Inst: -
Prof: -

Labor
RF: 48.65 m²

Inst: IfU
Prof: Braun

Inst: IGT
Prof:

Flur
RF: 213.94 m2

10.002

Korridor
RF: 25.95 m2

30

Labor
RF: 56.95 m2

26

Labor
RF: 35.67 m2

29

Lager
RF: 7.89 m2

28.2

Sanitätsraum
RF: 14.06 m2

28.1

Flur
RF: 10.60 m2

30.0011

Vorplatz
RF: 36.36 m2

30.001

Putzraum
RF: 4.19 m2

28.5

Toiletten
RF: 25.31 m2

10.2
Putzraum
RF: 10.27 m2

10.1

Treppenhaus
RF: 17.14 m2

30.0001

Sc
ha

ch
t

R
F:

 1
.3

1 
m

2

10
.0

00
8

Schacht E
RF: 0.92 m2

30.0005

Sc
ha

ch
t

R
F:

 1
.3

4 
m

2

28
.0

00
6

IV-WC
RF: 3.54 m2

28.4

Te
ch

ni
k

R
F:

 3
.1

9 
m

2

10
.0

00
7

Te
ch

ni
k

R
F:

 6
.1

0 
m

²

10
.0

01
5

Schacht
RF: 1.81 m²

27.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

21.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

17.0005

Schacht L
RF: 2.24 m²

10.0005

Sc
ha

ch
t S

/H
/M

R
F:

 4
.3

9 
m

²

10
.0

01
6

Sc
ha

ch
t S

/H
/M

R
F:

 3
.2

0 
m

²

10
.0

00
6

Schacht
RF: 1.82 m²

11.0005
Schacht
RF: 1.82 m²

13.0005
Schacht E
RF: 1.81 m²

15.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

19.0005
Schacht E
RF: 1.81 m²

23.0005
Schacht
RF: 1.82 m²

25.0005

Schacht
RF: 1.81 m²

28.0005
Schacht
RF: 1.82 m²

26.0005
Schacht E
RF: 1.81 m²

24.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

22.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

20.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

18.0005
Schacht E
RF: 1.81 m²

16.0005
Schacht
RF: 1.82 m²

14.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

12.0005

Schacht L
RF: 2.97 m²

10.0004

Aufzug
RF: 9.82 m²

10.0003

Toiletten
RF: 21.21 m2

28.3

P O

15

16

17

18

19

46.1
Büro
RF: 15.25 m²

46.2
Büro
RF: 14.88 m²

46.3
Büro
RF: 14.88 m²

46.4
Büro
RF: 14.88 m²

46.5
Büro
RF: 14.88 m²

46.6
Büro
RF: 14.88 m²

46.7
Büro
RF: 14.88 m²

46.8
Büro
RF: 14.69 m²

46.9
Lager allg./Archiv/Depot
RF: 23.60 m²

40.0002
Korridor/Gang
RF: 35.10 m²

Lager
RF: 21.30 m2

41.2

Lager
RF: 26.10 m2

42.2

Lager
RF: 47.70 m2

43.2

Lager
RF: 31.50 m2

44.2

5941050
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B.1

B.1
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B.2

20.1

20.2
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20.4

Referenzpunkt 1
O / 26
522.70 m.ü.M

Referenzpunkt 2
J / 15

522.90 m.ü.M

R Q

10
.0

00
7

Sc
ha

ch
t

R
F:

 4
.2

9 
m

²

10
.4

Sc
ha

ch
t

R
F:

 5
.9

7 
m

²

10.0021
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0022
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0023
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0024
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0025
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0026
Korridor/Gang
RF: 5.47 m²

14.0001
Schacht
RF: 2.13 m²

14
Werkstätten
RF: 47.50 m²

18.1
Büro
RF: 17.58 m²

20.1
Büro
RF: 17.58 m²

22.1
Büro
RF: 17.58 m²

24.1
Büro
RF: 17.58 m²

26.1
Büro
RF: 17.58 m²

26.2
Büro
RF: 23.37 m²

26.3
Büro
RF: 23.07 m²

28.2
Büro
RF: 17.50 m²

13
Büro
RF: 47.31 m²

21
Geräte- und Apparateraum
RF: 22.98 m²

25
Physiklabor
RF: 47.31 m²

10.002
Korridor/Gang
RF: 237.73 m²

10
.0

00
6

Sc
ha

ch
t

R
F:

 3
.0

9 
m

²

10.001
Korridor/Gang
RF: 37.86 m²

10.001
Korridor/Gang
RF: 7.08 m²

10.2
Toiletten
RF: 18.66 m²

10.1
Hausdienstlager
RF: 6.56 m²

10
.3

Sc
ha

ch
t

R
F:

 6
.5

9 
m

²

29
Physiklabor
RF: 48.02 m²

30.0002
Korridor/Gang
RF: 19.09 m²

20.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

20.2
Büro
RF: 23.37 m²

28.1
Büro
RF: 23.35 m²

28.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

27
Physiklabor
RF: 47.31 m²

29.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

24.2
Büro
RF: 23.37 m²

24.0002
Schacht
RF: 2.37 m²

23.0002
Schacht
RF: 2.37 m²

23
Physiklabor
RF: 71.55 m²

22.2
Büro
RF: 23.37 m²

23.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

19
Chemielabor
RF: 47.31 m²

19.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

18.2
Büro
RF: 23.37 m²

18.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

17
Physiklabor
RF: 47.31 m²

17.0003
Schacht
RF: 2.37 m²

16
Büro
RF: 47.50 m²

16.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

15
Chemielabor
RF: 47.31 m²

17.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

12
Technologielabor
RF: 35.53 m²

12.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

11
Physiklabor
RF: 35.39 m²

11.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

Büro
RF: 45.16 m2

80.4

Inst: IBK
Prof:

Seminare/Kurse
RF: 59.96 m2

80.2

Seminare/Kurse
RF: 57.13 m2

80.3

OK FB: +5.00

Erschliessung
RF: 54.55 m2

80.001

+5.00
OK FB

Aufenthaltsraum
RF: 21.45 m2

81.1

+5.00
OK FB

Büro
RF: 18.02 m2

93.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

93.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

91.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

91.1

Inst: IfU
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

87.2

Inst: IfU
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

87.1

Inst: IfU
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

85.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

89.2

Inst: IfU
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

89.1

Inst: IfU
Prof:

Elektro
RF: 17.27 m2

95
Aufenthaltsraum
RF: 26.21 m2

81.2

+4.59
OK FB

Auswertung
RF: 18.02 m2

85.1

Inst: IfU
Prof:

Küche
RF: 5.96 m2

83

Entsorgungsraum
RF: 9.14 m2

82

Labor
RF: 86.21 m2

86

Inst: IfU
Prof:

Labor
RF: 86.21 m2

88

Inst: IfU
Prof: Stocker

Labor
RF: 86.21 m2

90

Inst: IfU
Prof: Stocker

Labor
RF: 86.09 m2

92

Inst: IfU
Prof: Stocker

Labor
RF: 85.56 m2

94

Inst: IfU
Prof: Wang

Flur
RF: 46.94 m2

80.002
Flur
RF: 47.40 m2

80.002
+4.59

OK FB

Labor
RF: 86.31 m2

84

Inst: IfU
Prof:

UK ST +7.16 UK ST +7.16

UK ST +7.16 UK ST +7.16 UK ST +7.16 UK ST +7.16UK ST +7.16

U
K 

ST
 +

7.
16

U
K 

ST
 +

7.
16

UK ST +7.16 U
K 

ST
 +

7.
16UK FD +7.16

1303.24 m²
1303.2 m²
Dachaufbau

OK +5.34

907.58 m²
907.6 m²
Dachaufbau

OK +5.52

Toiletten
RF: 28.28 m2

30.1
Sitzungszimmer
RF: 24.13 m2

28.1
Büro
RF: 32.10 m2

26.2

Inst:
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

26.1

Inst:
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

24.2

Inst:
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

24.1

Inst: Institutionsbüro
Prof:

Büro
RF: 15.51 m2

22.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

22.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.51 m2

20.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

20.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.51 m2

18.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

18.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

16.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

16.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.51 m2

14.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

14.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

12.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.65 m2

12.1

Inst: IfU
Prof:

U
K 

ST
 +

7.
52

UK ST +7.52
UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52

UK ST +7.52
UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52

UK ST +7.52 UK ST +7.52

UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52

UK ST +7.52

Treppe
RF: 6.15 m2

30.0001

Vorplatz
RF: 36.36 m2

30.001

+5.00
OK FB

Büro
RF: 15.65 m2

11.1

Inst: IBK
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

11.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

13.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

13.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

15.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

15.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

17.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

17.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

19.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

19.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

21.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

21.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

23.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

23.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

25.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

25.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

27.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

27.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 37.93 m2

30.3

Inst: IfU
Prof:

Vorplatz
RF: 38.14 m2

10.001

OK FB: +5.00

+5.00
OK FB

Flur
RF: 213.94 m2

10.002

Toiletten
RF: 22.50 m2

10.2
Putzraum
RF: 13.08 m2

10.1

IV-WC
RF: 3.54 m2

30.2

5941050

1:200
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FachplanBasisplan

1: X

[Datum]/[Kürzel]

[Datum]/[Kürzel]

[Datum]/[Kürzel]

[Breite]/[Höhe] 

[Plannummer]

[ETH-Plannummer]

Revisionsindex oder Unterschriftsblock:

ETH Zürich
Immobilien

8092 Zürich

Legende:

T +41 (0) 44 456 86 86
F +41 (0) 44 456 86 00

info@stuecheli.ch
www.stuecheli.ch

Binzstrasse 18, CH- 8045 Zürich
T [Telefonnummer]

F [Faxnummer]
E [E-Mail Adresse]

I [Internetseite]
[Strasse] [Nr.],[Land]-[PLZ] [Ort]

Nordpfeil (Zeichnung)

0 04 3 3 2 H I F 3 0 5

Format

ETH Hönggerberg, Gesamtsanierung u. Erweiterung HIF

Stücheli Architekten AG

[Firmenname Beauftragter]

Massstab

ETH Nummer

Plannummer Fachplaner

Plannummer Architekt

0m 5m 10m 20m

Grafischer Massstab

AK Aussenkante

OK Oberkante

UK Unterkante

B Boden 

W Wand 

D Decke

ST UK Sturz roh

FB Fertigboden

RB Rohboden

FD Fertigdecke

RD Rohdecke

BR Brüstung

BA Bodenablauf

BE Bodeneinlauf

Neu

Bestand

Abbruch

HIL

HIA

HIB

Laura-Hezner Weg

O
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m
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m

m
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W
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G
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A
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R Q

40.002
Korridor/Gang
RF: 37.05 m²

40.001
Korridor/Gang
RF: 156.74 m²

31
Chemielabor
RF: 58.29 m²

47.1
Büro
RF: 406.86 m²

40.002
Korridor/Gang
RF: 90.45 m²

10.004
Korridor/Gang
RF: 244.13 m²

33.1
Laborpraktikum
RF: 246.30 m²

10
.0

00
7

Sc
ha

ch
t

R
F:

 4
.3

9 
m

²

10
.4

Sc
ha

ch
t

R
F:

 6
.1

0 
m

²

10.003
Korridor/Gang
RF: 21.96 m²

14.0001
Schacht
RF: 2.13 m²

24.0002
Schacht
RF: 2.34 m²

14
Werkstätten
RF: 44.98 m²

10
.0

00
6

Sc
ha

ch
t

R
F:

 3
.2

0 
m

²

10.0005
Schacht
RF: 2.24 m²

25
Büro
RF: 47.47 m²

21
Chemielabor
RF: 23.17 m²

10
.3

Sc
ha

ch
t

R
F:

 7
.8

7 
m

²

13
Büro
RF: 47.47 m²

15
Chemielabor
RF: 23.17 m²

11.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

12.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

12
Werkstätten
RF: 33.58 m²

17.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

16.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

17.0003
Schacht
RF: 2.37 m²

18.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

19.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

20.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

23.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

23.0002
Schacht
RF: 2.37 m²

24
Labor
RF: 91.01 m²

29.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

28.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

28.1
Physiklabor
RF: 44.78 m²

23.2
Büro
RF: 35.35 m²

23.1
Physiklabor
RF: 35.21 m²

17.1
Labor
RF: 35.21 m²

18
Physiklabor
RF: 44.91 m²

16
Physiklabor
RF: 45.05 m²

10.1
Hausdienstlager
RF: 6.56 m²

10.2
Toiletten
RF: 19.02 m²11

Büro
RF: 35.47 m²

10.001
Korridor/Gang
RF: 37.93 m²

10.001
Korridor/Gang
RF: 6.72 m²

20
Chemielabor
RF: 44.98 m²

26
Computerraum
RF: 44.98 m²

29
Büro
RF: 96.62 m²

10.002
Korridor/Gang
RF: 237.73 m²

30.0002
Korridor/Gang
RF: 19.09 m²

C_51.1
Pavillon C 51
RF: 33.33 m²

An
lie

fe
ru

ng

Ausstellungshalle
RF: 317.10 m2

80

Schacht
RF: 3.69 m2

94.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

92.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

90.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

88.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

86.0005
Schacht
RF: 3.69 m2

84.0005

Labor
RF: 11.33 m2

92.1

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 11.33 m2

90.1

Inst: IGT
Prof:

Sc
ha

ch
t

R
F:

 2
.7

9 
m

2

83
.0

00
7

Sc
ha
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t L

R
F:

 2
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9 
m

2

83
.0

00
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Sc
ha

ch
t

R
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 2
.7

9 
m

2

83
.0

00
5

Sc
ha

ch
t E

R
F:

 1
.2

1 
m

2

93
.0

00
5

Aufzug
RF: 8.92 m2

80.0003

Entsorgungsraum
RF: 9.14 m2

82

Sc
ha

ch
t

R
F:

 2
.0

8 
m

2

80
.0

00
7

Sc
ha

ch
t

R
F:

 2
.1

2 
m

2

80
.0

00
5

Schacht L
RF: 4.47 m2

80.0006

Schacht L
RF: 4.93 m2

82.0005

Labor
RF: 85.97 m2

88

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 86.19 m2

84

Inst: IGT
Prof:

Flur
RF: 47.40 m2

80.002

Erschliessung
RF: 76.00 m2

80.001

Windfang
RF: 12.70 m2

80.0011 OK FB: ±0.00

Eingang
RF: 12.21 m2

80.0012

Flur
RF: 46.94 m2

80.003
±0.00

OK FB

Labor
RF: 85.97 m2

86

Inst: IGT
Prof:

Elektro
RF: 16.06 m2

95
Büro
RF: 18.02 m2

93.2

Inst: IGT
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

93.1

Inst: IGT
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

91.2

Inst: IGT
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

91.1

Inst: IGT
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

89.2

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

89.1

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

87.2

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

87.1

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

85.2

Inst: IGT
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

85.1

Inst:
Prof:

Lager
RF: 5.79 m2

83

Clay-Labor
RF: 85.56 m2

94

Inst: IGT
Prof:

Clay-Labor
RF: 148.68 m2

90

Inst: IGT
Prof:

UK ST +3.00

UK ST +3.00UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
25

UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
00

UK FD +3.00

Treppenhaus
RF: 23.66 m2

80.0021

AnlieferungAnlieferung

Versuchshalle
RF: 3200.36 m2

51

Schacht E / UKV
RF: 1.52 m2

34.0005
Schacht E
RF: 1.49 m2

36.0005

Aufzug
RF: 8.06 m2

40.0003

Sc
ha

ch
t E

R
F:

 1
.7

5 
m

2

48
.0

00
5

Labor
RF: 245.40 m2

33

Inst: IfU
Prof:

Felslabor
RF: 192.32 m2

37

Prof:
Inst: IGT

Versuchsraum
RF: 277.98 m2

34

Flur
RF: 213.23 m2

10.004

Aufenthaltsraum
RF: 72.33 m2

31

Elektronik Labor
RF: 99.07 m2

43.1

Inst: D-BAUG
Prof:

Werkstattlager Metall
RF: 65.43 m2

44.1

Inst: D-BAUG
Prof: Jenni

Metallwerkstatt
RF: 406.77 m2

48

Inst: D-BAUG
Prof: Jenni

Flur
RF: 58.35 m2

40.001

Elektronik Werkstatt
RF: 44.92 m2

41.1

Inst: IVT
Prof: Hubert

Elektronik Labor
RF: 54.18 m2

42.1

Inst: IVT
Prof: Bollinger

Versuchsraum
RF: 249.27 m2

36

Flur
RF: 133.49 m2

40.002

UK RD: +2.80

UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00

UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
00

UK ST +3.00 UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
00

UK ST +3.00 UK ST +3.00

UK ST +3.00 UK ST +3.00 UK ST +3.00

UK ST +3.00 UK ST +3.00

UK ST +3.00

UK ST +3.00

U
K 

ST
 +

3.
00

C_11

Inst:
Prof:

Labor
RF: 23.94 m²

C_20

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 45.14 m²

C_18

Inst: IfU
Prof: Braun

Labor
RF: 33.65 m²

C_13

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_15

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_19

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_21

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_23

Inst:
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_24

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 45.14 m²

C_22

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 45.14 m²

C_16

Inst: IGT
Prof:

Felslabor
RF: 45.15 m²

C_14

Inst: IGT
Prof:

Felslabor
RF: 81.82 m²

C_27

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_25

Inst: IGT
Prof:

Labor
RF: 48.65 m²

C_10.0001
Treppenhaus
RF: 36.58 m²

UK ST +3.00

C_30.0001
Treppe
RF: 6.15 m²OK FB: ±0.00

C_10.001
Vorplatz
RF: 38.49 m²

OK FB
±0.00

C_17

Inst: -
Prof: -

Labor
RF: 48.65 m²

Inst: IfU
Prof: Braun

Inst: IGT
Prof:

Flur
RF: 213.94 m2

10.002

Korridor
RF: 25.95 m2

30

Labor
RF: 56.95 m2

26

Labor
RF: 35.67 m2

29

Lager
RF: 7.89 m2

28.2

Sanitätsraum
RF: 14.06 m2

28.1

Flur
RF: 10.60 m2

30.0011

Vorplatz
RF: 36.36 m2

30.001

Putzraum
RF: 4.19 m2

28.5

Toiletten
RF: 25.31 m2

10.2
Putzraum
RF: 10.27 m2

10.1

Treppenhaus
RF: 17.14 m2

30.0001

Sc
ha

ch
t

R
F:

 1
.3

1 
m

2

10
.0

00
8

Schacht E
RF: 0.92 m2

30.0005

Sc
ha

ch
t

R
F:

 1
.3

4 
m

2

28
.0

00
6

IV-WC
RF: 3.54 m2

28.4

Te
ch

ni
k

R
F:

 3
.1

9 
m

2

10
.0

00
7

Te
ch

ni
k

R
F:

 6
.1

0 
m

²

10
.0

01
5

Schacht
RF: 1.81 m²

27.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

21.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

17.0005

Schacht L
RF: 2.24 m²

10.0005

Sc
ha

ch
t S

/H
/M

R
F:

 4
.3

9 
m

²

10
.0

01
6

Sc
ha

ch
t S

/H
/M

R
F:

 3
.2

0 
m

²

10
.0

00
6

Schacht
RF: 1.82 m²

11.0005
Schacht
RF: 1.82 m²

13.0005
Schacht E
RF: 1.81 m²

15.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

19.0005
Schacht E
RF: 1.81 m²

23.0005
Schacht
RF: 1.82 m²

25.0005

Schacht
RF: 1.81 m²

28.0005
Schacht
RF: 1.82 m²

26.0005
Schacht E
RF: 1.81 m²

24.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

22.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

20.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

18.0005
Schacht E
RF: 1.81 m²

16.0005
Schacht
RF: 1.82 m²

14.0005
Schacht
RF: 1.81 m²

12.0005

Schacht L
RF: 2.97 m²

10.0004

Aufzug
RF: 9.82 m²

10.0003

Toiletten
RF: 21.21 m2

28.3

P O

15

16

17

18

19

46.1
Büro
RF: 15.25 m²

46.2
Büro
RF: 14.88 m²

46.3
Büro
RF: 14.88 m²

46.4
Büro
RF: 14.88 m²

46.5
Büro
RF: 14.88 m²

46.6
Büro
RF: 14.88 m²

46.7
Büro
RF: 14.88 m²

46.8
Büro
RF: 14.69 m²

46.9
Lager allg./Archiv/Depot
RF: 23.60 m²

40.0002
Korridor/Gang
RF: 35.10 m²

Lager
RF: 21.30 m2

41.2

Lager
RF: 26.10 m2

42.2

Lager
RF: 47.70 m2

43.2

Lager
RF: 31.50 m2

44.2

5941050
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ust/

ust

bno/26.10.2017

Bauprojekt

/

/

_ 100(                             )A1-32- 2980

Abbruch, Geschoss C

A1_32- 00033

21.10.2016

26.10.2017

522.70 m.ü.M. = ±0.00m OK FB Geschoss C

Geschoss C0 / 1.Obergeschoss

erstellt

geprüft

geändert

FachplanBasisplan

1: X

[Datum]/[Kürzel]

[Datum]/[Kürzel]

[Datum]/[Kürzel]

[Breite]/[Höhe] 

[Plannummer]

[ETH-Plannummer]

Revisionsindex oder Unterschriftsblock:

ETH Zürich
Immobilien

8092 Zürich

Legende:

T +41 (0) 44 456 86 86
F +41 (0) 44 456 86 00

info@stuecheli.ch
www.stuecheli.ch

Binzstrasse 18, CH- 8045 Zürich
T [Telefonnummer]

F [Faxnummer]
E [E-Mail Adresse]

I [Internetseite]
[Strasse] [Nr.],[Land]-[PLZ] [Ort]

Nordpfeil (Zeichnung)

0 04 3 3 2 H I F 3 0 5

Format

ETH Hönggerberg, Gesamtsanierung u. Erweiterung HIF

Stücheli Architekten AG

[Firmenname Beauftragter]

Massstab

ETH Nummer

Plannummer Fachplaner

Plannummer Architekt

0m 5m 10m 20m

Grafischer Massstab

AK Aussenkante

OK Oberkante

UK Unterkante

B Boden 

W Wand 

D Decke

ST UK Sturz roh

FB Fertigboden

RB Rohboden

FD Fertigdecke

RD Rohdecke

BR Brüstung

BA Bodenablauf

BE Bodeneinlauf

Neu

Bestand

Abbruch

HIL

HIA

HIB

Laura-Hezner Weg

O
th

m
ar

-A
m

m
an

n-
W

eg

G
us

ta
ve

-N
av

ille
-W

eg

Hönggerbergring

Be
no

-E
ck

m
an

n-
W

eg

RP2

RP1
Nullpunkt

A
B
C
D
E
F

+516.20
+518.70
+522.70
+527.29
+531.20
+535.11

+540.27

C

C

B

B

A

A

Z

Z

Y

Y

X

X

W

W

V

V

U

U

T

T

S

S R Q

P

P

O

O

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

J

J

I

I

H

H

G

G

F

F

E

E

D

D

22

23

24

25

26

15

16

17

18

J' I' H' G' F' E' D'

J' I' H' G' F' E' D'

6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.487.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 2.73

6.
48

6.
48

6.
48

7.
63

8.
72

7.
63

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48 6.48

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

6.
48

B.1

B.1

B.2

B.2

20.1

20.2

20.3

20.4

Referenzpunkt 1
O / 26
522.70 m.ü.M

Referenzpunkt 2
J / 15

522.90 m.ü.M

R Q

10
.0

00
7

Sc
ha

ch
t

R
F:

 4
.2

9 
m

²

10
.4

Sc
ha

ch
t

R
F:

 5
.9

7 
m

²

10.0021
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0022
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0023
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0024
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0025
Korridor/Gang
RF: 5.49 m²

10.0026
Korridor/Gang
RF: 5.47 m²

14.0001
Schacht
RF: 2.13 m²

14
Werkstätten
RF: 47.50 m²

18.1
Büro
RF: 17.58 m²

20.1
Büro
RF: 17.58 m²

22.1
Büro
RF: 17.58 m²

24.1
Büro
RF: 17.58 m²

26.1
Büro
RF: 17.58 m²

26.2
Büro
RF: 23.37 m²

26.3
Büro
RF: 23.07 m²

28.2
Büro
RF: 17.50 m²

13
Büro
RF: 47.31 m²

21
Geräte- und Apparateraum
RF: 22.98 m²

25
Physiklabor
RF: 47.31 m²

10.002
Korridor/Gang
RF: 237.73 m²

10
.0

00
6

Sc
ha

ch
t

R
F:

 3
.0

9 
m

²

10.001
Korridor/Gang
RF: 37.86 m²

10.001
Korridor/Gang
RF: 7.08 m²

10.2
Toiletten
RF: 18.66 m²

10.1
Hausdienstlager
RF: 6.56 m²

10
.3

Sc
ha

ch
t

R
F:

 6
.5

9 
m

²

29
Physiklabor
RF: 48.02 m²

30.0002
Korridor/Gang
RF: 19.09 m²

20.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

20.2
Büro
RF: 23.37 m²

28.1
Büro
RF: 23.35 m²

28.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

27
Physiklabor
RF: 47.31 m²

29.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

24.2
Büro
RF: 23.37 m²

24.0002
Schacht
RF: 2.37 m²

23.0002
Schacht
RF: 2.37 m²

23
Physiklabor
RF: 71.55 m²

22.2
Büro
RF: 23.37 m²

23.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

19
Chemielabor
RF: 47.31 m²

19.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

18.2
Büro
RF: 23.37 m²

18.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

17
Physiklabor
RF: 47.31 m²

17.0003
Schacht
RF: 2.37 m²

16
Büro
RF: 47.50 m²

16.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

15
Chemielabor
RF: 47.31 m²

17.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

12
Technologielabor
RF: 35.53 m²

12.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

11
Physiklabor
RF: 35.39 m²

11.0001
Schacht
RF: 2.37 m²

Büro
RF: 45.16 m2

80.4

Inst: IBK
Prof:

Seminare/Kurse
RF: 59.96 m2

80.2

Seminare/Kurse
RF: 57.13 m2

80.3

OK FB: +5.00

Erschliessung
RF: 54.55 m2

80.001

+5.00
OK FB

Aufenthaltsraum
RF: 21.45 m2

81.1

+5.00
OK FB

Büro
RF: 18.02 m2

93.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

93.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

91.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

91.1

Inst: IfU
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

87.2

Inst: IfU
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

87.1

Inst: IfU
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

85.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 18.02 m2

89.2

Inst: IfU
Prof:

Auswertung
RF: 18.02 m2

89.1

Inst: IfU
Prof:

Elektro
RF: 17.27 m2

95
Aufenthaltsraum
RF: 26.21 m2

81.2

+4.59
OK FB

Auswertung
RF: 18.02 m2

85.1

Inst: IfU
Prof:

Küche
RF: 5.96 m2

83

Entsorgungsraum
RF: 9.14 m2

82

Labor
RF: 86.21 m2

86

Inst: IfU
Prof:

Labor
RF: 86.21 m2

88

Inst: IfU
Prof: Stocker

Labor
RF: 86.21 m2

90

Inst: IfU
Prof: Stocker

Labor
RF: 86.09 m2

92

Inst: IfU
Prof: Stocker

Labor
RF: 85.56 m2

94

Inst: IfU
Prof: Wang

Flur
RF: 46.94 m2

80.002
Flur
RF: 47.40 m2

80.002
+4.59

OK FB

Labor
RF: 86.31 m2

84

Inst: IfU
Prof:

UK ST +7.16 UK ST +7.16

UK ST +7.16 UK ST +7.16 UK ST +7.16 UK ST +7.16UK ST +7.16

U
K 

ST
 +

7.
16

U
K 

ST
 +

7.
16

UK ST +7.16 U
K 

ST
 +

7.
16UK FD +7.16

1303.24 m²
1303.2 m²
Dachaufbau

OK +5.34

907.58 m²
907.6 m²
Dachaufbau

OK +5.52

Toiletten
RF: 28.28 m2

30.1
Sitzungszimmer
RF: 24.13 m2

28.1
Büro
RF: 32.10 m2

26.2

Inst:
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

26.1

Inst:
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

24.2

Inst:
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

24.1

Inst: Institutionsbüro
Prof:

Büro
RF: 15.51 m2

22.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

22.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.51 m2

20.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

20.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.51 m2

18.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

18.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

16.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

16.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.51 m2

14.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

14.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

12.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.65 m2

12.1

Inst: IfU
Prof:

U
K 

ST
 +

7.
52

UK ST +7.52
UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52 UK ST +7.52

UK ST +7.52
UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52

UK ST +7.52 UK ST +7.52

UK ST +7.52UK ST +7.52UK ST +7.52

UK ST +7.52

Treppe
RF: 6.15 m2

30.0001

Vorplatz
RF: 36.36 m2

30.001

+5.00
OK FB

Büro
RF: 15.65 m2

11.1

Inst: IBK
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

11.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

13.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

13.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

15.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

15.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

17.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

17.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

19.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

19.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

21.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

21.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

23.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

23.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

25.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.10 m2

25.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 15.63 m2

27.1

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 32.22 m2

27.2

Inst: IfU
Prof:

Büro
RF: 37.93 m2

30.3

Inst: IfU
Prof:

Vorplatz
RF: 38.14 m2

10.001

OK FB: +5.00

+5.00
OK FB

Flur
RF: 213.94 m2

10.002

Toiletten
RF: 22.50 m2

10.2
Putzraum
RF: 13.08 m2

10.1

IV-WC
RF: 3.54 m2

30.2

5941050
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522.70 m.ü.M. = ±0.00m OK FB Geschoss C

Nr. VorganVorgangsname Dauer Anfang Ende
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Gesamtsanierung und Erweiterung HIF, ETH Hönngerberg

Etappierungskonzept Versuchshalle
Provisorisches Etappierungskonzept (Stand 16.05.2018)

Ghisleni Partner AG, Lessingstrasse 3, 8002 Zürich [Dateiname und Pfad]

Aufspannboden Aufspannboden

Aufspannboden Aufspannboden

Aufspannboden Aufspannboden

Aufspannboden Aufspannboden

Aufspannboden Aufspannboden

Aufspannboden Aufspannboden


